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1. Общие положения
1.1, Инсгрукция устанавливает общие требования пожарноЙ безопасности в ГБПОУ РК ''Симферопольское

музыкальное училище имени П.И.Чайковского", расположенном по адресу: 31, Набережная (далее -
объект 3ащиты). Требования настоящей инсгрукции является обязательными для всех лиц,
допущенных к работе на объекте защиты.

1,2, ИнстрУкция разработана согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г, N 69-ФЗ ''О пожарной
безопасности" (с изменениями на 22 декабря2О2О года), в соответствии с Федеральным законом РФ
от 22,07,200В г, N9 123-ФЗ <<Технический регламент о требованиях пожарной безопасносги> 1сизменениями на 27 декабря 2018 года), <<Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации>, rгвержденных постановлением Правительсгва РФ N91479 от 16 сентября 2020 г.,
"НормамИ пожарноЙ безопасносги "Обучение мерам пожарной безопасности работников
органи3ацИй", рвержДенныХ ПриказоМ мчс рФ от 12.12. 2ОО7 г, N9 645 (с изменениями на 22 июня
2010 года), нормативно-правовыми актами по гос. учрежд. гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное
училище имени П,И.ЧаЙковского'' .

1,3, Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной
безопасносги.

1,4, Обучение лиц мерам пожарной безопасности осущесгвляется путем проведения противопожарного
инструктажа по rгвер)(Денным и разработанным в установленном порядке программам проведения
первичного и вводного инструктажей по пожарной безопасности и прохощдения пожарно-
технического минимума.

1,5, Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохох(дения пожарно-технического
минимума определяются утвержденным и составленным в установленном порядке графиком
проведения инструктажей и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам
пожарноЙ безопасноСти осуществляется согласно нормативным документам по пожарной
безопасносги.

1,6. Персонал, задействованный в проведении и организации эвакуации людей в случае пожара,
дополнительно к настоящей инструкции изучает "инструкцию о дейсгвиях персонала по эвакуации
людей при пожаре". Отработка плана эвакуации и проверка действий и знаний персонала по
эвакуации людей в случае пожара осуществляется не реже одного раза в полугодие. По окончании
отработки плана составля ются соответствующие документы.2, Порядок содержания территории гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное училище имени

П.И.Чайковского"
2,1, запрещается использовать противопожарные расстояния между объектом и строениями и

сооружениями в целях складирования материалов, оборудования и тары, в целях стоянки транспорта
и строительства (установки) сооружений изданий, в целях разведения костров и сжигания отходов и
тары;

2,2, запрещается использовать в целях стоянки автомобилей специальные и разворотные площадки,
предназначенные для пожарно-спасательной техники;

2,3, запрещается стоянка автомобильного транспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.3, Порядок содержания помещений гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное училище имени
П.И.Чайковского"

3,1, В общесгвенных и административных помещениях ответственный за пожарную безопасность вгБпоУ РК "Симферопольское музыка'льное училище имени П.И,Чайковского'' обеспечивает наличие
табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

3,2, Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50
человек.

3,3, Приямки у оконных проемов цокольных и подвальных этажей объекта защиты должны быть очищены
от мусора и посторонних предметов,

3.4. Запрещается:
з.4.1.
з.4,2.

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми наруцениями изоляции;
пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с

повре)(дениями;
3,4.3, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и прочими горючими

материалами, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными консгрукцией светильника;

з,4.4, пользоваться электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не
имеющими устройсгв тепловой защиты, при отсrгствии либо неисправности термореryляторов,
предусмотренных консгрукцией;

3.4.5. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;



3.4.6. применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные
предохранители ("жучки");

3,4,7, оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за

з.4.в.

исключением электроприборов, которые могrг, либо должны находиться в круглосуточном
рабочем режиме согласно с инструкцией завода-изготовителя;

размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе легковоспламеняющиеся)
вещества и материальu

з.4.9. хранитЬ и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным
просгранством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые
вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке
и другие пожарOвзрывоOпасные вещесгва и материалы, кроме случаев, предусмотренных
нормативными документами по пожарной безопасносги в сфере технического реryлирования;3.4.10. использовать технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения
для организации производсгвенных участков, мастерских, а также для хранения продукции,
оборудования, мебели и других предметов;

з.4.11. рвмещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам
внrгреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей
эвакуационных выходов;

з.4,72. использовать временную электропроводку, Yдлинителидля питания электроприборов,
которые не преднаЗначенЫ для проведения аварийных и прочих временных работ;3.4,1з. оставлять по окончании рабочего дня не обесточенными электроустановки и бытовые
электроприборы в помещениях, в которых отсrгствует дежурный персонал, за исключением
систем противопожарной защиты и охранной сигнализацищ дрyгихэлектроустановок и
электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (либо)
п редусмотрено требова н ия ми и нсгрукци и по эксплуата ции ;з,4.L4, проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учрехqдения
при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя;з.4.15. снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери,
препятствующие распространению опасных факторов пожара на пrгях эвакуации;

3.4.16. производиТь измененИе объемно-планировоЧных решенИй и размещение инженерных
коммуникаций и оборудования, вследствие которых ограничивается досryп к огнеryшителям,
пожарным кранам и прочим системам обеспечения пожарной безопасности, либо уменьшается
зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, системы управления и оповещения);

З,4.17, ПРОВОДИТЬ Уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

3.4.1в. усграивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и прочие подсобные
помещения, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и
прочие горючие материальч

3.4.19, монтировать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.4. Порядок содержания прей эвакуации
4.1. Определения терминов]

4.1.1. эвакуациоНный выход - выход, которыЙ ведет на путь эвакуации, непосредственно наружу,
либо в неопасную зону;

4,L.z. эвакуациоНный прь (прь эвакуации) - пугь движения и (либо) перемещения людей,
который ведет непосредственно наружу, либо в неопасную зону, удовлетворяющий требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;

4.1.3. эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей наружу, либо в
безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздейств"я на людьй опасных
факторов пожара.

4.2. ответственныЙ за пожарную безопасность в гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное училище
имени П,и.чайковского" обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасноьти, в том
числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

4.3. На ках(дом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения
пожара, угвержденный руководителем.

4.4, В коридораХ и на АверяХ эвакуациоНных выходов должны быть предписывающие и указательные
знаки безопасности.



4.5. Эвакуационное освещение должно вltгlючаться автоматически при прекращении электропитания
рабочего освещения,

4.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных
ТРебОВаНиЙ и решениЙ нормативных документов по пожарной бФопасносги,

4,7, Щвери на пrгях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из строен ия| за исlиючением
дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по
ПОЖаРНОЙ безопасности, либо к которым предъявляются особые требования,

4.В. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного
открывания изнrгри без ключа в период нахождения людей в строении.

4.9. ответсгвенныЙ за пожарную безопасность в гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное училище
имени П.и.чайковского" при возникновении пожара, обеспечивает досryп пожарным
пOдразделениям в закрытые пOмещения в целях локализации и ryшения пожара.

4.10. При эксплуатации эвакуационных прей, аварийных и эвакуационных выходов запрещается:
4.10.1. устраивать пороги на пrгях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),

подъемно-опускные и раздвижные двери и ворота, вращающиеся двери и ryрникеты, другие
устройсгва, п репятствующие свободной эва куа ци и л юдей ;

4.L0.2, загромождать эвакуационные пrги и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,
ЛеСтНиЧные площадки, марши леfiниц, двери) различными материаламщ изделиямиt
ОбОРУДОВанИеМ, мусором и прочими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов;

4.10,з. устраиватЬ в тамбурах выходов вешалки и сущилки для одежды, гардеробы, хранить (в том
числе временно) инвентарь и материалы;

4.10.4. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов в
ОТКРЫТОМ положении (если в этих целях не используются устроЙства, автоматически
срабатывающие при пожаре), снимать их.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня
5.1. 3акрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исlиючением

холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации,
электроусгановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии) и выключения
света.

5.2. Рабочие места работников гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное училище имени
п.и.чайковского" перед их иодом после рабочего дня обязаны быть очищены от мусора и отходов
производства.

5.з. Категорически не разрешено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких либо
неисправностей, могущих стать причиной возгорания, либо травмировать работников организации и
посетителей.

5.4. Каж,дый сотрудник после окончания рабочего дня обязан проверить внешним визуальным осмотром
помещениЯ, которое он покидает. ПрИ осмотре помещениЙ основное внимание следует обратить на
отключение всех электроприборов и аппараryры, обесточивание электроустановок, тщательную
уборку помещений от горючего мусора и отходов.

5.5, Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.
5.6, ЕслtИ же усгранИть нарушения самостоятельно не осущесгвимо, необходимо доложить о

неисправности руководителю организации или ответственному за пожарную безопасность.
flальнейшие действия осуществлять исходя из обстановки и под руководfiвом руководителя, либо
ответственного за пожарную безопасносгь.

6. Требования пожарной безопасносги при проведении кульryрно-массовых мероприятий.
6.1. Перед началом кульryрно-массовых мероприятий ответсгвенный за пожарную безопасность

должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пyти на соответствие их
требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных
средств пожароryшения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки должны быть
устранены до начала кульryрно-массового мероприятия.
6.2. На время проведения кульryрно-массовых мероприятий должно быть организовано дежурство
работников образовательного учреждения и
6.3. Во время проведения кульryрно-массового мероприятия с учащимися должны находиться

дежурный администратор, кураторы групп С данными лицами перед началом кульryрно-массового
мероприятия должен быть проведен целевой противопожарный инструктаж (до них доводятся меры
пожарной безопасносги, а также порядок эвакуации учащихся в случае пожара).
6.4. Этажи и помещения, где проводятся кульryрно-массовые мероприятия, должны иметь менее дви
рассредоточенных эвакуа ционных выходов.



6.5. 3аполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.
6.6. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с
Надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети авариЙного или
эвакуациOнног0 0свещения здания.
6.7. В помещениях, используемых для проведения кульryрно-массовых мероприятий, запрещается:
6,7.1. применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акусгической
отделки стен и потолков;
6.7.2. хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
6.7.3. хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в
подвалах, расположенных под помещениями;
6.7.4. усганавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры,
6,В, Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, на сцене, должны
подВергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из
которых передается заказчику, а второй - хранится в организации, проводившей обработку.
7. Обязанности и действия сотрудников ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище имени
П.И,ЧаЙковского" при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании средствами
пожароryшения, пользовании средствами пожарной автоматики, эвакуации материальных
ценностей

7.1. flейсгвия при пожаре, обнаружении признаков горения:
7.1.1. В случае обнаружения пожара либо признаков горения (задымление, запах гари, повышение
темпераryры и т. д.) без промедления сообщить об этом по телефонам: стационарному - "01", "Ll2";
сотовому, оператор "Мегафон" - "010ur"112"; сотовому, оператор "МТСu - "010", "LLZ"; сотовому,
ОПеРатОр "БИлаЙн" - u001u, "112" в пожарную охрану, четко и разборчиво передать информацию:
адрес - 31, Набережная, место возникновения пожара и свою фамилию.
7.1.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю ГБПОУ РК
"Симферопольское музыкальное училище имени П.И.Чайковского" или заменяющему его работнику.
7.1.З. Персонал, задействованный в ryшение пожара/ предпринимает следующие действия] оценивая
свои возможности, приступить к ryшению пожара первичными средствами пожароryшения.
Первичными средствами пожароryшения являются средства пожароryшения, используемые в целях
борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. Первичные средства пожароryшения
подразделяются на следующие типы:

7.1.3, 1. передвижные и переносные огнеryшители;
7.L,З,2. пожарные краны и средсгва обеспечения их использования;
7.1.3.З. пожарный инвентарь;
7,L,З,4. покрывала для изоляции очага возгорания.

7,L,4, В случае явной угрозы причинения вреда жизни и здоровью прекратить самостоятельное
ryшение пожара.

7.2. Эвакуация людей
7,2.1. Соблюдая спокойствие, определить, в какой часги строения может находиться наиболее
безопасный пrгь эвакуации, провести эвакуацию по выбранному маршрrry.
7,2,2,По окончании эвакуации доложить руководителю ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное
УЧилИЩе имени П.И.ЧаЙковского" о сrlожившеЙся обсгановке на месте возникновения пожара и
принятых мерах по его ryшению.
7,Z,З.L. Персонал, задействованный, в эвакуации людей из здания, предпринимает следующие
действия:

7,2,З,L, оценивая сложившуюся обсгановку, принять меры по организации эвакуации
работников и посетителей ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище имени
П.И.Чайковского" из строения по наиболее безопасному пrги эвакуации;
7,2,3,2, по 3авершении эвакуации проверить наличие работников, удостовериться, что здание
покинули все служащие, не задействованные в ryшении пожара.

7,З, Действия при прибытии подразделений пожарной охраны
7.З.1. Организовать всгречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе
кратчайшего пrги для подъезда к очаry пожара.
7.З.2. По прибытии пожарного подразделения по возможности проинформиройть руководителя
ryшеНИя пожара о конструктивных и технологических особенносгях объекта, количестве и
ПОЖаРОопасных своЙствах применяемых и хранимых веществ и материалов, обстановке на месте
пожара.

7.4. Эвакуация материальных ценносгей



7,4,1, Эвакуацию материальных ценностей проводить только по пугям эвакуации и лишь тогда, еслижизни и здоровью нет явной угрозы.
7,4,2, Если же на путях эвакуации присrгсгвуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло,
искры И т,Д,), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начаryю
экстренно прекратить.
7,4,З, flопУскать к эвакуациИ персонал гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное училище имени
п,и,чайковского" , который имеет средства индивидуальной защитr, ojruro, дыхания.7,5, Пользование средствами пожароryшения. На объекте имеются следующие средсгва пожароryшения:
7,5,1, Огнеryшители - переносное или передвижное устройсгво, пр"дruarчrчнное для ryшения очагапожара оператором с помощью выпуска огнеryшащего вещества, с ручным способом доставки к очаryпожара, приведения в дейсгвие и управления сгруей огнеryшащего вещества.

7.5. 1, 1. Порошковые огнеryшители.
7,5,1,1,1. Порощковый огнеryшитель - огнеryщитель, в качестве заряда которого
используется огнеryщащий порошок.
7,5,1,1,2, Огнеryшитель порошковый закачной являет из себя усгройство, в корпус которого
огнеryшащее вещество (порошок) закачивается под давлением. Такие огнеryшители
снабжены запорным механизмом, обеспечивающим свободное закрывание и открывание
специального клапана, индикатором давления.
7,5,1,1,3. Закачные порошковые огнеryшители начинают действовать немедленно после
нажатия на рычаг. Индикатор давления (манометр) дает возможность визуально определить
работоспоСобносгЬ устройства. Это, наверНое, самilй простой и удобный, i rоq*, .рЪrй,
применения, тип порошкового огнеryщителя, К недостаткам можно отнести постоянное
нахощдение корпуса под высоким давлением.
7,5,L,1,4, Приведение в дейсгвие порошкового огнеryшителя: направить сопло либо сгвол-
насадку на очаг пожара. Сорвать пломбу, выдернуть чеку. Нажать на рычаг и присryпить к
ryшению пожара.

7,5,|.2, Углекислотные огнеryшители.
7,5,L,2,L, Огнеryшитель углекислотныЙ предназначен для применения в качестве
первичного средсгва ryшения пожаров жидких горючих веществ (класс пожара В) и
электрооборудования находящегося под напряжением (класс пожьра В).
7,5,L,2,2. Углекислотные огнеryщители при ryшении не оставляют после себя следов
ryшения, в связи с тем, что огнеryшащие вещество - двуокись углерода (со2), попадая на
горящее вещество, охлаждает его (-70ОС), производит ryшение и испаряется.

7,5,1,2,з. Углекислотными огнеryшителями предпочтительно оборудовать объекты с
дорогостоящим радио- и электрооборудованием, офисы, помещения, в которых
расположены электрощиты.

7,5,1,3, Огнеryшители следует располагать на защищаемом объекте так, чтобы они былизащищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических
воздействий и прочих неблагоприятных факторов (вибрация, чrрa.arrruя среда, высокая
влажность и т. д.).они должны быть легкодосryпны и видны в случае пожара.
предпочтительно размещать огнеryщите ли вблизимест наиболее вероятного возникновения
пожара, вдоль прей прохода, около выхода из помещения. Огнеryш ител, не должныпрепятствовать эвакуации людей во время пожара. При эксплуатации и техническом
обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные внормативно-технической документации, паспорте на данный тип огнеryшителя.
7,5,1,4, Каждый огнеryшитель/ установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый
номер, нанесенный на корпус белой краской.

7,5,1,5, Запускающее либо запорно-пусковое усгройсгво огнеryшителя должно быть
опломбировано одноразовой_пласгиковой номерной *оrrропrrъй пломбой роторного типа.7,5,1,6. КонтрольнЫе пломбы с ротором белого цвета используются в целяхопломбирования огнеryшителей, произведенньх заводом-изготовителем.

7,5,L,7, КонтрольнЫе пломбЫ с ротором желтого цвета используются в целяхопломбирования огнеryшителей после проведения регламентных работспециализированными организациями.
7,5,1,8, ответственный за первичные средства пожароryшения, а в его отсугвие -
ответственный за пожарную безопасность в ГБПоУ РК;Симферопольское музыкальное
училище имени П.И,Чайковского" обеспечивает наличие и исправность огнеryшителей,
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку, огнеryщителей.



7,5,1,9. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнеryшителя не должнобыть более 20 м.
7,5,1,10, В общественных сооружениях и зданиях на каждом этаже размещается не менее
2 ручных огнеryшителей.
7,5, 1, 1 1. Рекомендуется переносные огнеryц ители монтировать на подвесных
кронштейнах либо в специальных шкафах. Огнеryшители необходимо располагать таким
образом, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их
в действие, были обраЩены наружу и видны| либо обращ.rr, , .rороrу наиболее
вероятного подхода к ним.
7,5,L,L2. Огнеryщители, выведенные на время ремонтных работ, испытания либо
перезарядки из эксплуатации, обязаны быть заменены резервными огнеryшителями с
аналогичными параметрами.
7,5,1,1з, Перед введением огнеryшителя в эксплуатацию он должен быть подвергнр
первоначальной проверке, в ходе которой производят внешний осмотр, проводят
проверку комплектации огнеryшителя и состояния места его установки (заметность
огнеryшителя, либо указателя места его установки, возможность свободного подхода к
нему), а еще - доходчивость и читаемость инструкции по работе с огнеryшителем. В
процессе проведения внешнего осмотра контролируется :

7,5,1,1З,1. ОТСrГСТВИе ВМЯТИН, СКОлов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления,гайках и головке огнеryшителя;
7.5. 1. 1з. 2. состояние лакокрасочных и защитных покрытий;
7.5.1.1з.3. наличие понятной и четкой инструкции;
7. 5. 1, 13.4. состоя н ие п редохра нител ьного устройства;
7,5,1.1з.5. исправносгь манометра, либо индикатора давления (если он предусмотрен
консгрукцией огнеryшителя), наличие необходимого кпейма , 

"unrrrru давления в
огнеryшителе закачного типа, либо в газовом баллоне;
7,5,1,13,6. масса огнеryшителя, масса оТВ в огнеryшителе (последнюю определяют
расчетным прем);
7,5,1,13.7 состояние гибкого шланга (при его наличии) и распьиителя оТВ (на отсрствие
механических повреждений, оlедов коррозии, литейного облоя, либо других предметов,
препятствующих свободному выходу оТВ из огнеryшителя);
7,5,1,13,в. состояние ходовоЙ части и надежность крепления корпуса огнеryшителя на
тележке (для передвижного огнеryшителя), на стене, либо в пожарном шкафу (для
переносного огнеryшителя).
7.5.1.14. Результат проверки заносят в журнал учета огнеryшителей.

7. 5. 2, ВнугРенний противопожарный, водопровод. Пожарные краны
7,5,2,1, Внрренний противопожарный водопровод (впв) - Совокупность трубопроводов итехнических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.
7,5,2,2, ПожарныЙ кран - комплект, состоящий из клапана, коrорцй установлен навнутреннем противопожарном водопроводе, оборудованный пожарной
соединительной головкой и пожарного рукава с ручным пожарным стволом.
7.5,2,3. flля использования пожарного крана необходимо:
7,5,2.з.t. открыть пожарныЙ шкаф и вытащить наружу пожарный рукав и ствол;
7,5,2,з.2. размотать пожарный рукав, исключить его перекрrгку;
7,5.2.3.з. открыть вентиль для подачи воды;
7,5,2,з,4, включитЬ рабоry насосоВ повысителей нажатием зеленоЙ кнопки (при их
наличии);
7.5.2.з.5 .направиться к месry возгорания и присryпить к ryшению
7,5,2,4, При эксплуатации и техническом обслуживании пожарных кранов необходимо
соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической
документации.
7,5,2,5. Запрещается:
7,5,2,5.1. начинать ryшение с помощью пожарного крана, есrlи есть угроза жизни и
здоровью;
7,5.2,5,2, использовать объем пожарных шкафов не по назначению;
7,5,2,5,з, отсоединять пожарный рукав и ствол друг от друга, отсоединять пожарный
рукав от стояка;
7,5,2,5,4, использовать оборудование, находящееся в пожарном шкафу не по
назначению.
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В.З.З. провОлить противопожарную пропаганду, обучать своих сотрудников мерам пожарной

безопасносги;
В.З.4. включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

в.3,5, содержать в исправном сосгоянии системы и средсгва противопожарной защиты, в том числе

первичные средства ryшения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

В.з.6 оказЫвать содейСтвие пожаРной охране при ryшении пожаров, установлении причин и условий

их развития и возникновения, а также при выявлении лиall виновных в нарушении требований

пожарной безопасности и возникновении пожаров;

в.з.7. предоставлять в уfiановленном порядке при ryшении пожаров на территориях предприятий

необходимые силы и средсгва;
8.3.в.1. обеспечивать досryп должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими

служебlных прямых обязанносгей на территории, в строения, сооружения и на иные объекты

предприятий;
в.3.9. предоставлять по требованию должностных лиц государсгвенного пожарного надзора сведения

и докуменТы о состояНии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной

опасности, производимой ими продукции/ а также о происшедших на их территориях пожарах и их

последствиях;
в.3.10, немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших пожарах, неисправностях

имеющихся систем и средств противопожарной заtциты/ об изменении состояния дорог и проездов;

8,3.11. содействовать деятельности добровольных пожарных;

в.з.12. обеспечивать содержание и создание подразделений пожарной охраны на объектах, входяtцих

в утвер}qдаемый правительством России перечень объектов, важных для национальной безопасносги

страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов кульryрного наследия

народоВ России, на которых в обязательном порядке создается пожарная служба охраны (за

исключением объектов, на которых создаются объектовые/ специальные и воинские подразделения

федеральной противопожарной службы).

В.4. flиректор гос. учрежд. гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное училище именИ П.И.Чайковского"

осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей

компетенции на подведомственном объекте и несет личную ответственность эа соблюдение требований

пожарной безопасности.
В.5. СогласНо статье ЗВ вышеуказанногО ФедеральнОго закона ответственность за нарушение требований

пожарной безопасности согласно законодательсгву России несут:

В.5. 1. собственники имущества;
В.5,2. руководители федеральных органов исполнительной власти1

8.5.З. руководители органов местного самоуправления;

В.5.4. лица' уполномоченные владеть, пользоваться, либо распоряжаться имущеfiвом/ в том числе

руководители организаций;
В.5.5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
В.5.6. должностные лица в пределах их компетенции.

В.6. Лица, указанные в частИ первоЙ статьИ ЗВ федераЛьного закоНа от 21,12.1994 N9 69-фз (ред. от

з0.10,201в) "О пожарной безопасности", иные граждане за нарушение требований пожарной

безопасносги, за иные нарушения закона в сфере пожарной безопасносги могrг быть привлечены к

дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности согласно законодательству России,

Разработал
ответственный за пожарную безопасность в гос. учрежд. гБпоУ РК "Симферопольское музыкальное

училище именИ П.И.Чайковского" начальник хозяйственного отдела Мищенко Ф.П.

(личная подпись)

оs. O.r' aоzЗ
(дата)

согласовано
Специалист по охране труда Кораблин С,К.

-в,ry/"яряs
(дата)


